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Pembuatan sistem tenaga listrik memerlukan sebuah perencanaan. 
Sebuah evaluasi perhitungan gangguan hubung singkat sangat diperlukan 
dalam hal perencanaan. Hubung singkat merupakan hal yang sangat 
sering terjadi dalam sebuah sistem. Hubung singkat diakibatkan karena 
sebuah penghantar bertegangan terhubung dengan penghantar netral dan 
sangat berbahaya bagi peralatan listrik yang tidak memiliki tahanan atau 
proteksi karena arus yang mengalir terlalu besar. Upaya yang bisa 
dilakukan adalah dengan melakukan  evaluasi perhitungan terhadap 
hubung singkat agar megetahuai arus hubung singkat yang bisa saja 
mengalir pada sistem tersebut dan menentukan sistem perlidungan atau 
proteki pada sistem tersebut. 
Penelitian membahas tentang evaluasi perhitungan arus hubung singkat 
tiga fasa, dua fasa, dua fasa ke tanah dan satu fasa ke tanah pada 
penyulang BWN-9 gardu induk Bawen. Pegumpulan data berupa single 
line diagram lengkap dengan data beban dan data penghantar dilakukan 
untuk menjalankan simulasi hubung singkat pada ETAP Power Station 
12.6. Simulasi dilakukan dengan menentukan tiga titik gangguan hubung 
singkat, yaitu pada daerah yang dekat dengan sumber, daerah dekat 
dengan beban dan daerah yang berada diantara sumber dengan beban. 
Simulasi memperlihatkan besar arushubung singkat tiga fasa, dua fasa, 
dua fasa ke tanah dan satu fasa ke tanah. Letak titik gangguan merupakan 
hal yang mempengaruhi besar kecilnya kenaikan arus saat terjadi hubung 
singkat. Kenaikan arus akan semakin besar ketika hubung singkat berada 
dekat dengan sumber. 
 





Manufacture of electric power system requires a planning. An evaluation 
of the calculation of short circuit interruption is indispensable in terms of 
planning. A short circuit is very often occurs in a system. A short circuit 
caused due to a carriage-voltage connected to the neutral conductor and 
is very harmful to electrical equipment that does not have custody or 
protection because of the current flow is too large. Efforts that can be 
done is to do an evaluation of the calculation against a short circuit in 
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order to megetahuai the current short circuit could have been flowing in 
the system and determines the set of systems or proteki on the system.  
The research discusses the evaluation of the current short circuit 
calculation of three-phase, two phase, two phase to ground and single 
phase to ground at the penyulang booth holding 9-BWN Bawen. 
Pegumpulan data in the form of single line diagrams complete with load 
data and conducting data done to run a simulation of short circuit on the 
ETAP Power Station 12.6. The simulation is performed by specifying 
three point short circuit interruption, in areas closer to the source, the 
area close to the load and the area between the source with the load. 
The simulation showed the big three short arushubung phase, two phase, 
two phase to ground and single phase to ground. The location of the 
point of interruption is of great influence in the small increase in the 
event of a short circuit current. The increase in current will be even 
greater when a short circuit is close to the source. 
 
Keywords: short circuit, power system, ETAP Power Station 12.6 
 
1. PENDAHULUAN 
Peran listrik sangatlah penting bagi semua orang, hampir semua kegiatan 
memerlukan energi listrik. Gangguan hubung singkat merupakan hal yang paling 
berbahaya dalam sebuah sistem tenaga listrik, melakukan perencanaan dengan 
mempelajari arus hubung singkat pada suatu sistem menjadi sebuah hal yang 
penting. Suatu hubung singkat terjadi karena sebuah penghantar yang memiliki 
tegangan bersentuhan langsung dengan penghantar netral atau sering disebut 
grounddan ketika penghantar bertegangan bersentuhan dengan pengantar 
bertegangan lain. Analisa perhitungan hubung singkat sangat diperlukan untuk 
menentukan sistem perlindungan atau proteksi yang tepat untuk mengatasi 
hubung singkat tersebut. Kontribusi arus hubung singkat yang setiap saat dapat 
mengalir pada sistem tenaga listrik akan dipelajari dalam analisa perhitungan 
hubung singkat. 
Internal dan eksternal merupakan dua faktor yang mengakibatkan terjadi 
sebuah hubung singkat. Sebuah sistem atau peralatan listrik yang rusak dapat 
dikatakan sebagai gangguan dari faktor internal, sedangkan dari faktor eksternal 
biasa disebabkan karena gangguan alam seperti hujan, pohon tumbang, petir, 
badai dan lain-lain. Dilihat dari sifat gangguan dapat dikatakan gangguan tersebut 
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bersifat permanen atau temporer. Sangat berbahaya jika gangguan bersifat 
permanen, karena dapat merusak sistem pada peralatan, penghantar dan mampu 
menyebabkan kegagalan isolator, ganguan permanen sering terjadi pada sistem 
saluran bawah tanah. Berbeda dengan gangguan temporer yang dapat diamankan 
oleh sebuah Circuit Breaker (CB) atau pengaman lain. 
Hubung singkat adalah sebuah gangguan yang paling sering terjadi pada 
jaringan listrik, akibat dari hubung singkat adalah arus yang membesar dan 
berdampak langsung terhadap rusaknya peralatan listrik yang tidak memiliki 
sistem keamanan yang baik. Seberapa besar arus melonjak tergantung pada letak 
terjadinya gangguan hubung singkat, arus akan semakin besar saat gangguan 
semakin dekat dengan sumber atau sebaliknya (Amira, 2014).Semakin meluasnya 
jaringan sistem tenaga listrik maka perlu dilakukan kembali analisa terhadap 
rating sebuah pemutus atau CB agar tetap aman saat terjadi hubung singkat. 
Dilihat dari kesimetrisannya sebuah gangguan hubung singkat terdiri dari dua 
macam, yaitu gangguan simetris dan gangguan asimetris. Gangguan simetris 
terjadi pada semua fasa dan menyebabkan tegangan dan arus yang berada pada 
masing-masing fasa bernilai sama, seperti hubung singkat tiga fasa dan hubung 
singkat tiga fasa ke tanah. Gangguan asimetris  berakibat pada tidak seimbangnya 
arus yang mengalir pada setiap fasa,hal terebut dapat terjadi ketika hubung singkat 
satu fasa ke tanah, hubung singkat fasa ke fasa, dan hubung singkat dua fasa ke 
tanah. Analisa perhitungan hubung singkat kali ini akan menggunakan kasus 
gangguan hubung singkat asimetris. 
Analisa perhitungan hubung singkat adalah tindakan yang penting untuk 
penentuan rating arus hubung singkat agar peralatan maupun perangkat sistem 
distribusi dapat terlidungi, hal tersebut dapat diketahui dengan mempergunakan 
metode analisa hubung singkat tisak seimbang dan seimbang (Mathur, 2015). 
Tampa sistem pengaman yang baik sebuah gangguan tanah akan berdampak 
buruk terhadap sistem tenaga listrik. Penyebab sebuah gangguan tanah adalah 
kumparan trafo yang memiliki tegangan induksi bertemu langsung dengan 
struktur logam yang berada disekitar trafo. Selain gangguan tanah juga terdapat 
gangguan isolasi. Sebuah hubung singkat juga bisa terjadi karena adanya 
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gangguan isolasi, gangguan tersebut berupa isolasi yang bocor. Kesalahan tidak 
simetri sering terjadi pada jalur jaringan yang dapat menyebabkan gangguan 
signifikan kekuasaan pasokan sistem jika tidak terdeteksi dan terisolasi di dekat 
real time. Real time sebagai pendeteksi suatu kesalahan sangat dibutuhkan dalam 
sistem proteksi atau perlindungan untuk mengisolasi garis rusak sebelum masalah 
stabilitas utama timbul( Saha2012 ).Dalam  sistem tenaga listrik untuk melakukan 
simulasi operasi simetris dan tidak simetris dapat menggunakan sebuah komponen 
simetris. Penelitian ini memberi sebuahbukti tentang rangkaian ekuivalen baru 
jika dikembangkan akan menghasilkan rangkaian ekuivalen dengan menggunakan 
perhitungan untuk hubung singkat satu fasa ke tanah dan hubung singkat dua fasa 
ke tanah(moura, 2015).  
Sebuah sistem tenaga listrik mempunyai garis kopling parsial dengan level 
tegangan berbeda. Saat terjadi sebuah gangguan yang terletak di garis-garis 
tersebut akan sangat sulit dalam melakukan perhitungan hubung singkat jika 
impedansi dengan nilai urutan nol. Malah tersebut dapat teratasi dengan cara 
mengubah komponen menjadi impedansi urutan positif, urutan nol dan urutan 
negative (C. Fan, 2015).Beberapa analisa gangguan hubung singkat tiga fasa 
maupun enam fasa jenis campuran dapat dilakukan dengan metode umum, metode 
yang cocok digunakan disemua macam atau jenis gangguan (Youssef, 2016). 
Tugas akhir ini membahas tentang analisa perhitungan untuk memperoleh suatu 
nilai arus gangguan hubung singkat pada penyulang BWN-9 gardu induk Bawen. 
Analisa dilakukan dengan membandingkan perhitungan manual terhadap 
perhitungan atau hasil yang dikeluarkan sebuah software ETAP Power Station 
12.6. 
1.1 Rumusan Masalah 
Berapa besar arus gangguan hubung singkat tiga fasa, dua fasa, satu fasa ke 
tanahdan dua fasa ke tanah pada sistem tenaga listrik penyulang BWN-9 gardu 
induk Bawen. 
1.2 Tujuan Penelitian 
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Mengetahui besar arus gangguan hubung singkat tiga fasa, dua fasa, satu fasa 
ke tanah dan dua fasa ke tanah pada sistem tenaga listrik penyulang BWN-9 
gardu induk Bawen. 
 
 
1.3 Manfaat Penelitian 
1) Diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan tentang software ETAP 
sebagai program simulasi sistem tenaga listrik. Terutama untuk simulasi 
gangguan hubung singkat.  
2) Diharapkan hasilanalisis perhitungan gangguan hubung singkat bisa 
dimanfaatkan untuk mengetahui besar kapasitas peralatan pemutus atau CB 





2.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian tugas akhir ini penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai 
berikut : 
1) Studi literature 
Studi literature merupakan kajian penulis dari referensi-referensi yang ada 
baik berupa karya-karya ilmiah, buku, internet dan media massa  yang 
bersangkutan dengan laporan ini.  
2) Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dan selanjutnya akan diolah dalam penelitian ini. Pada 
penelitian ini data yang dibutuhkan antara lain adalah keterangan hubung 
singkat dan diagram single line pada sistem tenaga listrik penyulang BWN-9 
gardu induk Bawen. 
3) Analisis Data 
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Proses pemahaman dari data yang diperoleh hasil dari data yang terkumpul, 
dalam proses ini akan terlihat keadaan sebuah sistem apakah masih baik atau 
tidak. 
4) Perbaikan Perancangan Sistem 
Proses perbaikan jika hasil dari analisis data pertama terdapat hasil yang tidak 
sesuai dengan standart  IEC akan dilakukan perbaikan agar keamanan dan 
kehandalan sistem terjamin. 
5) Pengujian dan Analisis Data  
Tahap terakhir dari pengujian rancangan setelah perbaikan serta 
membandingkan dengan hasil lapangan kemudian menarik kesimpulan. 
2.2 Peralatan Utama dan Pendukung 
Peralatan yang akan digunakan untuk penelitian ini antara lain 
1) PC atau laptop lengkap dengan software ETAP Power Station 12.6. 
2) Software ETAP Power Station 12.6 merupakan media untuk melakukan 
analisis gangguan hubung singkat pada sistem tenaga listrik. 






















2.3 Gambaran Sistem Distribusi Tenaga Listrik  
Penelitian yang dilakukan ini mengambil data sistem tenaga listrik 
penyulang BWN-9 gardu induk Bawen. Gambar single line diagram di 
ETAP Power Station12.6 dapat dilihat gambar 1. 
 









































Pembuatan single line  
Simulasi single line 
Analisis hasil simulasi 





3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Simulasi Gangguan Hubung Singkat  
Simulasi perhitungan gangguan hubung singkat diterapkan pada jaringan 
sistem tenaga listrik gardu induk Bawen tepatnya pada penyulang BWN-9. 
Simulasi dilakukan dengan menentukan tiga titik atau daerah yang akan 
terjadi hubung singkat. Titik atau daerah dipilih berdasarkan daerah yang 
dekat dengan sumber atau pembangkit, daerah yang dekat dengan beban 
dan daerah yang berada diantara pembangkit dan beban. Bus 43 dipilih 
sebagai titik hubung singkat yang berada dekat dengan sumber, titik  
hubung singkat yang berada dekat dengan beban berada pada bus 140 dan 
titik hubung singkat diantara sumber dan beban berada pada bus 139. 
Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengetahui besarnya arus hubung 
singkat pada titik-titik tersebut saat terjadi suatu gangguan. Simulasi 
dilakukan pada beberapa jenis gangguan, yaitu gangguan tiga fasa, dua 
fasa, dua fasa ke tanah dan satu fasa ke tanah.  
 
Gambar 3. Single line diagram 
 
3.2 Simulasi Analisis Arus Hubung Singkat Tiga Fasa 
Hubung singkat tiga fasa merupakan gangguan yang disebabkan karena 
terhubungnya ketiga fasa, yaitu fasa R, S dan T secara bersamaan. 
Simulasi kali ini memperlihatkan keadaan arus saat terjadi gangguan 
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hubung singkat tiga fasa. ETAP Power Station 12.6 digunakan sebagai 
media simulasi ini dengan gangguan ½ cycle atau setengah siklus pada 
arus hubung singkat.  Simulasi dilakukan pada beberapa titik bus, yaitu 
bus 43, 140 dan bus 139 lalu akan ditampilkan hasil reportpada tabel 1, 2, 
dan tabel 3. Hasil report mempelihatan besar arus saat terjadi hubung 
singkat pada bus 43, bus yang dekat dengan sumber sebesar 12,893 kA, 
lalu bus 140 yang berada diantara sumber dengan beban dengan arus 
sebesar 6.633 kA, dan bus 139 yang berada dekat dengan beban 
memperlihatkan arus sebesar 6.928 kA. Hasil ketiga titik hubung singkat 
tersebut memperlihatkan arus hubung singkat terbesar adalah 12,893 kA 
yang terletak pada bus paling dekat dengan sumber, yaitu bus 43. 
Tabel 1. Hasil report arus hubung singkat tiga fasa pada bus 43 
 
 








Tabel 3. Hasil report arus hubung singkat tiga fasa pada bus 139 
 
 
3.3 Simulasi Analisis Arus Hubung Singkat Satu Fasa Ke Tanah 
Hubung singkat satu fasa ke tanah merupakan gangguan yang disebabkan 
karena salah satu  fasadariR, S atau T terhubung singkat dengan tanah. 
Simulasi kali ini memperlihatkan keadaan arus saat terjadi gangguan 
hubung singkat satu fasa ke tanah. ETAP Power Station 12.6 digunakan 
sebagai media simulasi ini dengan gangguan ½ cycle atau setengah siklus 
pada arus hubung singkat.  Simulasi dilakukan pada beberapa titik bus, 
yaitu bus 43, 140 dan bus 139 lalu akan ditampilkan hasil report pada tabel 
4, 5, dan tabel 6. Hasil report mempelihatan besar arus saat terjadi hubung 
singkat pada bus 43, bus yang dekat dengan sumber sebesar 12,958 kA, 
lalu bus 140 yang berada diantara sumber dengan beban dengan arus 
sebesar 1.843 kA, dan bus 139 yang berada dekat dengan beban 
memperlihatkan arus sebesar 3.780 kA. Hasil ketiga titik hubung singkat 
tersebut memperlihatkan arus hubung singkat terbesar adalah 12,958 kA 
yang terletak pada bus paling dekat dengan sumber, yaitu bus 43. 




Tabel 5. Hasil report arus hubung singkat satu fasa ke tanah pada bus 140 
 
 
Tabel 6. Hasil report arus hubung singkat satu fasa ke tanah pada bus 139 
 
 
3.4 Simulasi Analisis Arus Hubung Singkat Dua Fasa 
Hubung singkat dua fasa merupakan gangguan yang disebabkan karena 
salah satu fasa terhubung dengan satu fasa lain. Simulasi kali ini 
memperlihatkan keadaan arus saat terjadi gangguan hubung singkat dua 
fasa. ETAP Power Station 12.6 digunakan sebagai media simulasi ini 
dengan gangguan ½ cycle atau setengah siklus pada arus hubung singkat.  
Simulasi dilakukan pada beberapa titik bus, yaitu bus 43, 140 dan bus 139 
lalu akan ditampilkan hasil report pada tabel 7, 8, dan tabel 9. Hasil report 
mempelihatan besar arus saat terjadi hubung singkat pada bus 43, bus yang 
dekat dengan sumber sebesar 11,165 kA, lalu bus 140 yang berada 
diantara sumber dengan beban dengan arus sebesar 3.146 kA, dan bus 139 
yang berada dekat dengan beban memperlihatkan arus sebesar 6.000 kA. 
Hasil ketiga titik hubung singkat tersebut memperlihatkan arus hubung 
singkat terbesar adalah 11,165 kA yang terletak pada bus paling dekat 
dengan sumber, yaitu bus 43. 
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Tabel 7. Hasil report arus hubung singkat dua fasa pada bus 43 
 
 
Tabel 8. Hasil report arus hubung singkat dua fasa pada bus 140 
 
 
Tabel 9. Hasil report arus hubung singkat dua fasa pada bus 139 
 
 
3.5 Simulasi Analisis Arus Hubung Singkat Dua Fasa Ke Tanah 
Hubung singkat dua fasake tanah merupakan gangguan yang disebabkan 
karena salah satu fasa terhubung dengan satu fasa lain dan terhubung 
dengan tanah. Simulasi kali ini memperlihatkan keadaan arus saat terjadi 
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gangguan hubung singkat dua fasa ke tanah. ETAP Power Station 12.6 
digunakan sebagai media simulasi ini dengan gangguan ½ cycle atau 
setengah siklus pada arus hubung singkat.  Simulasi dilakukan pada 
beberapa titik bus, yaitu bus 43, 140 dan bus 139 lalu akan ditampilkan 
hasil report pada tabel 10, 11, dan tabel 12. Hasil report mempelihatan 
besar arus saat terjadi hubung singkat pada bus 43, bus yang dekat dengan 
sumber sebesar 12,843 kA, lalu bus 140 yang berada diantara sumber 
dengan beban dengan arus sebesar 3.301 kA, dan bus 139 yang berada 
dekat dengan beban memperlihatkan arus sebesar 6.266 kA. Hasil ketiga 
titik hubung singkat tersebut memperlihatkan arus hubung singkat terbesar 
adalah 12,843kA yang terletak pada bus paling dekat dengan sumber, yaitu 
bus 43. 
Tabel 10. Hasil report arus hubung singkat dua fasa ke tanah pada bus 43 
 

















3.6 Hasil Perhitungan Manual Arus Hubung Singkat 
Perhitungan manual perlu dilakukan sebagai perbandingan hasil. Hasil 
simulasi menggunakan ETAP Power Station 12.6 akan dibandingkan 
dengan hasil perhitungan manual. Sistem perhitungan manual memerlukan 
inputan data berupa data impedansi yang diperoleh dari hasil report yang 
dikeluarkan oleh ETAP. Masing-masing bus mempunyai nilai impedansi 
yang berbeda. Nilai impedansi hasil dari report ETAP diperlihatkan pada 
tabel 13. Analisa perhitungan manual hubung singkat diterapkan pada bus 
43 yang memiliki tegangan sumber sebesar 150 kV. 
 
Tabel 13. Nilai impedansi yang didapat dari ETAP Power Station 12.6. 
 
 
3.6.1) Hasil Perhitungan Arus Hubung Singkat Tiga Fasa 















= 86.6025 𝑘𝑉 










 = 12.68∠ − 77.28°𝑘𝐴 
 
3.6.2) Hasil Perhitungan Arus Hubung Singkat Satu Fasa Ke 
Tanah  
Pada perhitungan ini bisa digunakan persamaan: 





 𝐼𝑎 = 3. 𝐼𝑎1 
 𝐼𝑏 = 0 𝑑𝑎𝑛𝐼𝑐 = 0 







= 86.6025 𝑘𝑉 
 𝑧1 = 1.47855 + 𝑗6.55245 
 𝑧2 = 1.47855 + 𝑗6.55245 
 𝑧0 = 1.59783 + 𝑗6.42007 










 = 4.32∠ − 76.91° 
 𝐼𝑎  = 3 𝑥4.32∠ − 76.91° 
 = 12.96∠ − 76.91°𝑘𝐴 
 
3.6.3) Hasil Perhitungan Arus Hubung Singkat Dua Fasa 






 𝐼𝑎 = 0 
 𝐼𝑏 = −𝐼𝑐 
 𝐼𝑎0 = 0 
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= 86.6025 𝑘𝑉  
 𝑧1 = 1.47855 + 𝑗6.55245 
 𝑧2 = 1.47855 + 𝑗6.55245 










 = 6.45∠ − 77.28°   𝑘𝐴 
 𝐼𝑏 = 𝐼𝑎0 + 𝑎
2. 𝐼𝑎1 + 𝑎. 𝐼𝑎2 
 = 0 + (1∠240°)(6.45∠0°) + (1∠120°)(−6.45∠0°) 
 = 6.45∠240° + (−6.45∠120°) 




3.6.4) Hasil Perhitungan Arus Hubung Singkat Dua Fasa Ke 
Tanah 























= 86.6025 𝑘𝑉 
 𝑧1 = 1.47855 + 𝑗6.55245 
 𝑧2 = 1.47855 + 𝑗6.55245 
 𝑧0 = 1.59783 + 𝑗6.42007 































       = 4.33∠103.42°𝐼𝐼 
 𝐼𝐼 = 𝐼𝐼0 + 𝐼
2.𝐼𝐼1 + 𝐼.𝐼𝐼2 
 = 4.33∠103.42° + (1∠240°)(8.62∠ − 77.01°) + (1∠120°)(4.27∠ −
102.17°) 
 = 4.33∠103.42° + 8.62∠162.99° + 4.27∠222.17° 
 = 13.00∠162.69°𝐼𝐼 
 
 𝐼𝐼 = 𝐼𝐼0 + 𝐼.𝐼𝐼1 + 𝐼
2.𝐼𝐼2 
 = 4.33∠103.42° + (1∠120°)(8.62∠ − 77.01°) + (1∠240°)(4.27∠ −
102.17°) 
 = 4.33∠103.42° + 8.62∠42.99° + 4.27∠342.18° 
      = 12.84∠43.17°𝐼𝐼 
 
3.7 Hasil Perbandingan Perhitungan Analisis Arus Hubung Singkat 
Perhitungan manual arus hubung singkat tiga fasa, dua fasa, dua fasa ke 
tanah dan satu fasa ke tanah yang dilakukan pada bus 43. Hasil dari 
simulasi ETAP Power Station 12.6 yang dilakukan di awal akan 
dibandingkan dengan hasil perhitungan manual. Tabel 14 merupakan tabel 
yang menampilan hasil dari dua metode yang dilakukan. Hasil 
memperlihatkan nilai arus yang tidak sama, ketidak samaan hasil nilai arus 
diakibatkan oleh pembulatan angka desimal. 
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Dari hasil analisis gangguan hubung singkat pada sistem tenaga listrik 
penyulang BWN-9 gardu induk Bawenmenggunakan software ETAP Power 
Station 12.6 dapat diambil kesimpulansebagai berikut: 
1) Besar arus hubung singkat yang berbeda terjadi pada simulasi hubung 
singkat tiga fasa, dua fasa dan dua fasa ke tanah serta satu fasa ke tanah. Hal 
tersebut terjadi karena faktor letak gangguan hubung singkat. 
2) Lokasi gangguan hubung singkat sangat berpengaruh terhadap besar arus 
hubung singkat, arus hubung singkat akan semakin besar jika berada 
semakin dekat dengan sumber. Hal tersebut terjadi karena jumlah 
percabangan arus yang sedikit. 
3) Dari beberapa jenis gangguan hubung singkat terlihat gangguan hubung 
singkat satu fasa ke tanah merupakan gangguan yang paling besar. Hal 
tersebut disebabkan karena hanya terdapat 1 jalur atau satu fasa 
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